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（ 例） 戸数15戸、 メーター口径50㎜の場合

40㎜

「 共同住宅等の３ 階直結直圧給水に関する別途基準」 参考資料

3. 0

1. 0
10. 0

配水支管75㎜

※給水管の管種は、 水道用ポリエチレン二層管（ PP2） とすること。



「共同住宅等の３階直結直圧給水に関する別途基準」参考資料

水理計算例[親メーター方式]

（例）戸数15戸、メーター口径50㎜の場合

（ｍｍ） C （0/000） （m/sec） (ｍ)

① ～ ② 12 × 1 戸 × 1 3.0 × 1 × × × × × 0.6 × 1 0.5 × 1

12.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5

② ～ ③ 17 × 1 戸 × 1 × 0.5 × 1 × 6.0 × 1 0.2 × 1 8.0 × 1 0.8 × 2 ×

17.0 10.0 0.0 0.5 0.0 6.0 0.2 8.0 1.6 0.0

③ ～ ④ 17 × 1 戸 × 1 × × 2.0 × 1 × × × × ×

17.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

④ ～ ⑤ 17 × 2 戸 × 1 × 1.0 × 1 × × × × × ×

34.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑤ ～ ⑥ 17 × 3 戸 × 1 × 1.0 × 1 × × 0.4 × 1 × 1.5 × 2 ×

51.0 4.6 0.0 1.0 0.0 0.0 0.4 0.0 3.0 0.0

⑥ ～ ⑦ 17 × 3 戸 × 1 × × × × × × × 1.0 × 1

51.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

⑦ ～ ⑧ 17 × 9 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

137.7 16.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑧ ～ ⑨ 17 × 15 戸 × 0.8 × 1.0 × 1 3.0 × 1 30.1 × 1 0.5 × 1 20.0 × 1 2.1 × 2 ×

204.0 14.6 0.0 1.0 3.0 30.1 0.5 20.0 4.2 0.0

9.55

＋ ＋ ＋ ＋ ＝ ＜ 20.0m9.55 1.20 3.00 3.00 1.50 18.25

＊φ50　ウェストン公式

計算結果 損失水頭 土被り １階高 ２階高 ３階高 全水頭 有効水頭

5.36

50 33.0 1.17 17.00 18.70 0.62

50 66.4 1.73 73.40 80.74

0.11

40 16.6 0.68 9.00 9.90 0.16

50 5.9 0.43 17.00 18.70

1.72

6.10

0.04

40 2.6 0.23 5.00 5.50 0.01

40 8.3 0.45 4.00 4.40

20 59.4 0.90 26.30 28.93

13 228.5 1.51 6.71 1.53

損失水頭

実長 給水栓

分岐 分岐

逆止弁
逆止弁付止水栓

スルース

メータ エルボ 異径

器具換算延長(ｍ)

小計 小計×1.1
(直) (分) ボール弁

区間

口径 流量 動水勾配 流速

（ℓ/ｍｉｎ）

流速
係数
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（ 例） 戸数９ 戸、 給水主管50㎜の場合

「 共同住宅等の３ 階直結直圧給水に関する別途基準」 参考資料

6. 01. 0

3. 0

※給水主管の管種は、 水道配水用ポリエチレン管（ PE管） 又はGX形ダクタイル鋳鉄管とすること。

給水管

※給水管の管種は、 水道用ポリエチレン二層管（ PP2） とすること。



「共同住宅等の３階直結直圧給水に関する別途基準」参考資料

水理計算例[各戸メーター方式]

（例）戸数９戸、給水主管50㎜の場合

（ｍｍ） C （0/000） （m/sec） (ｍ)

① ～ ② 12 × 1 戸 × 1 3.0 × 1 × × × × × 0.6 × 1 0.5 × 1

12.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5

② ～ ③ 17 × 1 戸 × 1 × 0.5 × 1 × × × × 0.8 × 2 ×

17.0 10.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0

③ ～ ④ 17 × 1 戸 × 1 × × × 18.6 × 1 × 12.0 × 1 0.9 × 2 ×

17.0 10.6 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 12.0 1.8 0.0

④ ～ ⑤ 17 × 1 戸 × 1 × × 3.0 × 1 × × × × ×

17.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑤ ～ ⑥ 17 × 2 戸 × 1 × 1.0 × 1 × × × × × ×

34.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑥ ～ ⑦ 17 × 3 戸 × 1 × 1.0 × 1 × × × × × ×

51.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑦ ～ ⑧ 17 × 4 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

61.2 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑧ ～ ⑨ 17 × 5 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

76.5 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑨ ～ ⑩ 17 × 6 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

91.8 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑩ ～ ⑪ 17 × 7 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

107.1 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑪ ～ ⑫ 17 × 8 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

122.4 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 ～ 13 17 × 9 戸 × 0.9 × × 3.0 × 1 × 0.5 × 1 × 2.1 × 2 ×

137.7 10.6 0.0 0.0 3.0 0.0 0.5 0.0 4.2 0.0

4.38

＋ ＋ ＋ ＋ ＝ ＜ 20.0m4.38 1.20 3.00 3.00 1.50 13.08

＊φ50　ウェストン公式 

計算結果 損失水頭 土被り １階高 ２階高 ３階高 全水頭 有効水頭

50 33.0 1.17 18.30 20.13 0.66

50 26.8 1.04 3.00 3.30 0.09

50 21.2 0.91 3.00 3.30 0.07

50 16.2 0.78 5.00 5.50 0.09

50 11.8 0.65 3.00 3.30 0.04

50 8.0 0.52 3.00 3.30 0.03

50 5.9 0.43 5.00 5.50 0.03

50 3.0 0.29 3.00 3.30 0.01

50 0.9 0.14 5.00 5.50 0.01

25 21.7 0.58 43.00 47.30 1.03

20 59.4 0.90 12.10 13.31 0.79

13 228.5 1.51 6.10 6.71 1.53

損失水頭

実長 給水栓

分岐 分岐

逆止弁
逆止弁付止水栓

スルース

メータ エルボ
区間

口径 流量 動水勾配 流速

異径 小計 小計×1.1
（ℓ/ｍｉｎ） (直) (分) ボール弁

器具換算延長(ｍ)流速
係数
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（ 例） 戸数15戸、 給水主管75㎜の場合
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「 共同住宅等の3階直結直圧給水に関する別途基準」 参考資料

給水管

※給水主管の管種は、 水道配水用ポリエチレン管（ PE管） 又はGX形ダクタイル鋳鉄管とすること。

※給水管の管種は、 水道用ポリエチレン二層管（ PP2） とすること。



「共同住宅等の３階直結直圧給水に関する別途基準」参考資料

水理計算例[各戸メーター方式]

（例）戸数15戸、給水主管75㎜の場合

（ｍｍ） C （0/000） （m/sec） (ｍ)

① ～ ② 12 × 1 戸 × 1 3.0 × 1 × × × × × 0.6 × 1 0.5 × 1

12.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5

② ～ ③ 17 × 1 戸 × 1 × 0.5 × 1 × × × × 0.8 × 2 ×

17.0 10.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0

③ ～ ④ 17 × 1 戸 × 1 × × × 18.6 × 1 × 12.0 × 1 0.9 × 2 ×

17.0 10.6 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 12.0 1.8 0.0

④ ～ ⑤ 17 × 1 戸 × 1 × × 4.5 × 1 × × × × ×

17.0 130 2.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑤ ～ ⑥ 17 × 2 戸 × 1 × 1.0 × 1 × × × × × ×

34.0 130 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑥ ～ ⑦ 17 × 3 戸 × 1 × 1.0 × 1 × × × × × ×

51.0 130 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑦ ～ ⑧ 17 × 4 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

61.2 130 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑧ ～ ⑨ 17 × 5 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

76.5 130 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑨ ～ ⑩ 17 × 6 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

91.8 130 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑩ ～ ⑪ 17 × 7 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

107.1 130 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑪ ～ ⑫ 17 × 8 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

122.4 130 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 ～ 13 17 × 9 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

137.7 130 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 ～ 14 17 × 10 戸 × 0.9 × 1.0 × 1 × × × × × ×

153.0 130 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14 ～ 15 17 × 11 戸 × 0.8 × 1.0 × 1 × × × × × ×

149.6 130 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 ～ 16 17 × 12 戸 × 0.8 × 1.0 × 1 × × × × × ×

163.2 130 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16 ～ 17 17 × 13 戸 × 0.8 × 1.0 × 1 × × × × × ×

176.8 120 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17 ～ 18 17 × 14 戸 × 0.8 × 1.0 × 1 × × × × × ×

190.4 130 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18 ～ 19 17 × 15 戸 × 0.8 × × 4.5 × 1 × 0.6 × 1 × 3.0 × 2 ×

204.0 130 10.6 0.0 0.0 4.5 0.0 0.6 0.0 6.0 0.0

3.82

＋ ＋ ＋ ＋ ＝ ＜ 20.0m3.82 1.20 3.00 3.00 1.50 12.52

＊φ50　ウェストン公式    φ75　へーゼン・ウィリアムズ公式

計算結果 損失水頭 土被り １階高 ２階高 ３階高 全水頭 有効水頭

75 10.7 0.77 21.70 23.87 0.26

75 9.4 0.72 3.00 3.30 0.03

75 9.5 0.67 3.00 3.30 0.03

75 7.1 0.62 5.00 5.50 0.04

75 6.0 0.56 3.00 3.30 0.02

75 6.3 0.58 3.00 3.30 0.02

75 5.2 0.52 5.00 5.50 0.03

75 4.2 0.46 3.00 3.30 0.01

75 3.2 0.40 3.00 3.30 0.01

75 2.4 0.35 5.00 5.50 0.01

75 1.7 0.29 3.00 3.30 0.01

75 1.2 0.23 3.00 3.30 0.00

75 0.8 0.19 5.00 5.50 0.00

75 0.4 0.13 3.00 3.30 0.00

75 0.1 0.06 6.50 7.15 0.00

25 21.7 0.58 43.00 47.30 1.03

6.71 1.53

20 59.4 0.90 12.10 13.31 0.79

(分) ボール弁

13 228.5 1.51 6.10

損失水頭

実長 給水栓

分岐 分岐

逆止弁
逆止弁付止水栓

スルース

メータ エルボ 異径
区間

口径 流量 動水勾配 流速
器具換算延長(ｍ)

小計 小計×1.1
（ℓ/ｍｉｎ） (直)

流速
係数


